
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nur potentialfreien Kontakt anschließen 

Anschlussplan 
6202-0038-4003 Magnetkontaktstecker RMS 
 mit 3m Kabel und Anschlussdose, Diagnostik 

 

 

Pin Beschreibung 

G Gemeinsamer Kontakt 

1 Öffnerkontakt (NC, Ruhestrom) 

2 Schließerkontakt (NO, Arbeitsstrom) 

3 NC 

4 NC 

 
Die DIP-Schalter müssen alle auf OFF geschaltet werden! 


