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Blockschaltbild
PC & Netzteil

D-Sub
galvanische

Trennung

bauseits vorhanden

Anschlussleitung ZELO

PC~ / -
24 V

BMA

Mit CAN-Bus Schnittstelle
Konfiguration und 
Dokumentation Zeloconfig 

LAN für Fernwartung
erforderlich!

Alarmserver, TK-Anlage
mit RS232 + Espa 4.4.4

FAT BM-Anlage
mit RS232 +

Espa 4.4.4

Netzgerät

230 V

HVT
Hauptverteiler
mit Hutschiene

und Doppelstock-
klemmen

bei 5 A: 1 x NYM- J 5 x 2,5
bei 10 A: 2 x NYM- J 5 x 2,5
bei 20 A: 4 x NYM -J 5 x 2,5
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Technikmodul 
Netzausfall

Technikmodule 
 BMA   BM-ZT  DECT

J - Y (ST) Y 2 x 2 x 0,6
Für Störmeldungen

15

69

120 Ω

HVT

Widerstand ist 
im DSub integriert.

P7 = hi
P2 = lo
P3 = GND


