
Winkel GmbH
Kerkhagen 33
58513 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0
Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de
www.winkel-gmbh.de

DATENBLATT

Beispiel einer 
Busverdrahtung 
für „ZELO System“
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Hauptverteiler

Buskoppler mit 
Abschlusswiderständen 
Schni  stellenmodule
im HVT

 BMA-Anschaltung
 ESPA 4.4.4

 TK-Anlage
 ESPA 4.4.4   PC - Rufdokumenta  on  Netzwerk

Technikraum
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Techn. Rufe z. B.
- Aufzug
- Lü  ung
- Heizung
- Hebeanlage
- Störung

Netzteilschrank
HBT 600 x 380 x 210 mm

230 V 16A
Festanschluss separat
abgesichert
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RTMSK

RTMSK RTMSK RTMSK

 RTMSK

 RTMSK RTMSK RTMSK
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BM-ZBM-Z

 BM-Z

 GFA

DZT

DZT*
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 DZ
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 WC

 DiZi

 WC

 WC WC

 EZ

 EZ

PC Anschlussleitung

NYM-J 5x2,5

J-Y (St) Y
4 x 2x 0,8

J-Y (St) Y
2 x 2x 0,6

RTMSK Funk  onsräume z.B.:
- Aufenthalt
- Gymnas  k
- Friseur

MZD

Die Anzahl  der Module in
einem Strang ist abhängig
von der Leitungslänge
(Spannungsabfall). In der Regel
10-15 Zimmer an einem Strang.

R 120

zurück zum Hauptverteiler

zurück zum Hauptverteiler

  zu den einzelnen Busmodulen,
  danach zurück zum Hauptverteiler

AT

Flur

Flur

Pfl egebad

BM-Z BM-Z BM-Z BM-Z ETL

RTMSK

RS232
max. 12 m

RS232
max. 12 m

  CAT

ETL

GFA

ZAL

Etagenleuchte

Großfl ächenanzeige

Zimmeraußenleuchte

Legende

Module

AT

KT

KZT

ZT

PT

BT

RTMSK

MZD

Abstelltaster / 
Anwesenheitstaster

Mul  funk  ons-Zimmerdisplay

Ru  aster mit Magnetsteckkontakt

Kombitaster 
(Ruf-/ Abstelltaster)

Zugtaster

Kombizugtaster

Pneuma  ktaster

Besuchertaster

Dienstzimmer-Terminal BM-Z Busmodul

 R 120 Abschlußwiderstand

• Die empfohlenen Montagehöhen
   entnehmen Sie bi  e unseren 
   technischen Handbüchern.

• Bei IPS pro Zimmer eine UP-
   Dose beim RTMSK mit einplanen.
   Genaue Posi  on ist abzus  mmen.

230 V 

USV
mind. 1 Std.

24V = 10A

* alterna  v mit 
   in den Ring

MZDKT

BM-Z


